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Приложение А 
 

Расчетные расходы воды 
 

Таблица А.1 — Расчетные расходы воды для санитарно-технических приборов или устройств 

Санитарно-технический 
прибор или устройство 

Секундный расход воды, л/с Часовой расход воды, л/ч 
Свободный 

напор, м 

Минимальный  
номинальный  

диаметр подводящего 
трубопровода, мм 

общий холодной горячей общий холодной горячей 

Умывальник, рукомойник с водораз-
борным краном 0,10 0,10 — 30 30 — 2 10 

Умывальник, рукомойник со смесите-
лем 0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 10 

Раковина, инвентарная мойка с водо-
разборным краном и лабораторная 
водоразборная колонка 0,15 0,15 — 50 50 — 2 10 

Мойка (в том числе лабораторная) со 
смесителем 0,12 0,09 0,09 80 60 60 2 10 

Мойка (для предприятий обществен-
ного питания) со смесителем 0,30 0,20 0,20 500 220 280 2 15 

Ванна со смесителем (в том числе 
общим для ванны и умывальника) 0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 10 

Ванна с водогрейной колонкой и сме-
сителем 0,22 0,22 — 300 300 — 3 15 

Медицинская ванна со смесителем 
диаметром условного прохода, мм:  

20 
25 
32 

 
 

0,40 
0,60 
1,40 

 
 

0,30 
0,40 
1,00 

 
 

0,30 
0,40 
1,00 

 
 

700 
750 
1060 

 
 

460 
500 
710 

 
 

460 
500 
710 

 
 
5 
5 
5 

 
 

20 
25 
32 
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Окончание таблицы А.1  

Санитарно-технический 
прибор или устройство 

Секундный расход воды, л/с Часовой расход воды, л/ч 
Свободный 

напор, м 

Минимальный  
номинальный  

диаметр подводящего 
трубопровода, мм 

общий холодной горячей общий холодной горячей 

Ножная ванна со смесителем 0,10 0,07 0,07 220 165 165 3 10 

Душевая кабина с мелким душевым 
поддоном и смесителем 0,12 0,09 0,09 100 60 60 3 10 

Душевая кабина с глубоким душевым 
поддоном и смесителем 0,12 0,09 0,09 115 80 80 3 10 

Душ в групповой установке со смеси-
телем 0,20 0,14 0,14 500 230 270 3 20 

Гигиенический душ (биде) со смеси-
телем и аэратором 0,08 0,05 0,05 75 54 54 5 15 

Нижний восходящий душ 0,30 0,20 0,20 650 430 430 5 15 

Колонка с водоразборным краном хо-
лодной или горячей воды 0,40 0,40 — 1000 1000 — 2 20 

Унитаз со смывным бачком 0,10 0,10 — 83 83 — 2 8 

Унитаз со смывным краном 1,40 1,40 — 81 81 — 4 — 

Писсуар 0,035 0,035 — 36 36 — 2 10 

Писсуар с полуавтоматическим смыв-
ным краном 0,20 0,20 — 36 36 — 3 15 

Питьевой фонтанчик 0,04 0,04 — 72 72 — 2 10 

Поливочный кран 0,30 0,30 0,02 1080 1080 720 2 15 

Примечания 
1  При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводящих трубопроводах следует принимать не менее 5 м. 
2  Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок из полимерных материалов к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для 
ванн и умывальников, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуарам, питьевым фонтанчикам допускается применять трубы с наружным 
диаметром 12 мм и толщиной стенок 2 мм. 
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Таблица А.2 — Расчетные расходы воды в жилых, общественных и производственных зданиях 

Водопотребители 
Расход воды  

в сутки среднего  
водопотребления, л/сут 

Расход воды в сутки 
наибольшего  

водопотребления, л/сут 

Расход воды в час  
наибольшего  

водопотребления, л/ч 

Расход воды санитарно-
техническим прибором, 

л/с (л/ч) 

групповые единичные 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе 
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(холодной  
и горячей) 

холодной  
или  

горячей 

1  Жилые дома (одноквартир-
ные, многоквартирные): 

         

с водопроводом и канали-
зацией, без ванн и душей 

Один житель 95 — 120 — 6,5 — 0,2 (50) 0,2 (50) 

то же с газоснабжением То же 120 — 150 — 7,0 — 0,2 (50) 0,2 (50) 
с водопроводом, канализа-
цией и ваннами с водо-
нагревателями, работающи-
ми на твердом топливе 

“ 
 

150 — 
 

180 
 

— 
 

8,1 — 0,3 (300) 0,3 (300) 

с водопроводом, канализа-
цией и ваннами с емкост-
ными газовыми или электри-
ческими водонагревателями 

“ 190 — 225 — 10,5 — 0,3 (300) 0,3 (300) 

с водопроводом, канализа-
цией и ваннами с проточ-
ными газовыми или элек-
трическими водонагревате-
лями и многоточечным во-
доразбором 

“ 210 — 250 — 13,0 — 0,3 (300) 0,3 (300) 

с централизованным горя-
чим водоснабжением, обору-
дованные умывальниками, 
мойками и душами 

“ 195 85 230 100 12,5 7,9 0,2 (100) 0,14 (60) 

с централизованным горя-
чим водоснабжением, обору-
дованные умывальниками, 
мойками и сидячими ванна-
ми, оборудованными душами 

“ 230 90 275 110 14,3 9,2 0,3 (300) 0,2 (200) 
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Продолжение таблицы А.2  

Водопотребители 
Расход воды  

в сутки среднего  
водопотребления, л/сут 

Расход воды в сутки 
наибольшего  

водопотребления, л/сут 

Расход воды в час  
наибольшего  

водопотребления, л/ч 

Расход воды санитарно-
техническим прибором, 

л/с (л/ч) 

групповые единичные 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе 
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(холодной  
и горячей) 

холодной  
или  

горячей 

с централизованным горя-
чим водоснабжением, обору-
дованные умывальниками, 
мойками ваннами длиной  
от 1500 до 1700 мм, обору-
дованными душами 

Один житель 250 

 

105 300 120 

 

15,6 10,0 0,3 (300) 0,2 (200) 

2  Общежития: 
с общими душевыми 

 
Один житель 

 
85 

 
50 

 
100 

 
60 

 
10,4 

 
6,3 

 
0,2 (100) 

 
0,14 (60) 

с душами при жилых ком-
натах 

То же 110 60 120 70 12,5 8,2 0,12–0,2 
(100) 

0,14 (60) 

с общими кухнями и душе-
выми при жилых комнатах  
в каждой секции здания 

“ 140 80 160 90 12,0 7,5 0,2 (100) 0,14 (60) 

3  Гостиницы, пансионаты и мо-
тели: 

         

с общими ванными и душе-
выми 

Один житель 120 70 120 70 12,5 8,2 0,3 (300) 0,2 (200) 

с душами во всех отдель-
ных номерах 

То же 230 140 230 140 19,0 12,0 0,2 (115) 0,14 (80) 

с ваннами в отдельных но-
мерах, % от общего числа 
номеров: 

         

до 25 “ 200 100 200 100 22,4 10,4 0,3 (250) 0,2 (180) 
 “ 75 “ 250 150 250 150 28,0 15,0 0,3 (280) 0,2 (190) 
 “ 100 “ 300 180 300 180 30,0 16,0 0,3 (300) 0,2 (200) 
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Продолжение таблицы А.2  

Водопотребители 
Расход воды  

в сутки среднего  
водопотребления, л/сут 

Расход воды в сутки 
наибольшего  

водопотребления, л/сут 

Расход воды в час  
наибольшего  

водопотребления, л/ч 

Расход воды санитарно-
техническим прибором, 

л/с (л/ч) 

групповые единичные 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе 
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(холодной  
и горячей) 

холодной  
или  

горячей 

4  Больницы:          
с общими ванными и душе-
выми 

Одна койка 115 75 115 75 8,4 5,4 0,2 (100) 0,14 (60) 

с санитарными узлами, при-
ближенными к палатам 

То же 200 90 200 90 12,0 7,7 0,3 (300) 0,2 (200) 

инфекционные “ 240 110 240 110 14,0 9,5 0,2 (200) 0,14 (120) 

5  Санатории и дома отдыха:          
с ваннами при всех жилых 
комнатах 

Одна койка 200 120 200 120 10,0 4,9 0,3 (300) 0,2 (200) 

с душами при всех жилых 
комнатах 

То же 150 75 150 75 12,5 8,2 0,2 (100) 0,14 (60) 

с общими душами “ 130 55,3 130 55,3 12,5 7,0 0,2 (100) 0,14 (60) 

6  Поликлиники и амбулатории Один посети-
тель в смену 

13 5,2 15 6 2,6 1,2 0,2 (80) 0,14 (60) 

Один рабо-
тающий  
в смену 

30 10,2 30 10,2 4,0 1,7 0,2 (80) 0,14 (60) 

7  Детские ясли-сады:          
с дневным пребыванием 
детей: 

         

а) со столовыми, рабо-
тающими на полуфаб-
рикатах 

Один  
ребенок 

21,5 11,5 30 16 9,5 4,5 0,14 (100) 0,1 (60) 
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Продолжение таблицы А.2  

Водопотребители 
Расход воды  

в сутки среднего  
водопотребления, л/сут 

Расход воды в сутки 
наибольшего  

водопотребления, л/сут 

Расход воды в час  
наибольшего  

водопотребления, л/ч 

Расход воды санитарно-
техническим прибором, 

л/с (л/ч) 

групповые единичные 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе 
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(холодной  
и горячей) 

холодной  
или  

горячей 

б) со столовыми, ра-
ботающими на сырье,  
и прачечными, обору-
дованными автомати-
ческими стиральными 
машинами 

Один  
ребенок 

75 25 105 35 18,0 8,0 0,2 (100) 0,14 (60) 

с круглосуточным пребыва-
нием детей: 

         

а) со столовыми, рабо-
тающими на полуфаб-
рикатах 

То же 39 21,4 55 30 10,0 4,5 0,14 (100) 0,1 (60) 

б) со столовыми, ра-
ботающими на сырье,  
и прачечными, обору-
дованными автоматиче-
скими стиральными ма-
шинами 

“ 93 28,5 130 40 18,0 8,0 0,2 (100) 0,14 (60) 

8  Детские оздоровительные ла-
геря (в том числе круглогодич-
ного вия): 

         

со столовыми, работающи-
ми на сырье, и прачечными, 
оборудованными автомати-
ческими стиральными маши-
нами 

Одно место 200 40 200 40 18,0 8,0 0,2 (100) 0,14 (60) 
 

со столовыми, работающими 
на полуфабрикатах, и стир-
кой белья в централизован-
ных прачечных 

То же 55 
 

30 55 30 10,0 4,5 0,14 (100) 0,1 (60) 
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Продолжение таблицы А.2  

Водопотребители 
Расход воды  

в сутки среднего  
водопотребления, л/сут 

Расход воды в сутки 
наибольшего  

водопотребления, л/сут 

Расход воды в час  
наибольшего  

водопотребления, л/ч 

Расход воды санитарно-
техническим прибором, 

л/с (л/ч) 

групповые единичные 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе 
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(холодной  
и горячей) 

холодной  
или  

горячей 

9  Прачечные:          
механизированные 1 кг сухого 

белья 
75 25 75 25 75,0 25,0 По техноло-

гическим  
данным 

 

немеханизированные То же 40 15 40 15 40,0 15,0 0,3 (300) 0,2 (200) 

10  Административные здания  Один рабо-
тающий 

12 5 16 7 4,0 2,0 0,14 (80) 0,1 (60) 

11  Учебные заведения (в том 
числе высшие и средние спе-
циальные) с душевыми при гим-
настических залах и буфета- 
ми, реализующими готовую про-
дукцию 

Один  
учащийся  

и один пре-
подаватель 

17,2 6 20 8 2,7 1,2 0,14 (100) 0,1 (60) 

12  Лаборатории высших и сред-
них специальных учебных заве-
дений 

Один при-
бор в смену 

224 112 260 130 43,2 21,6 0,2 (200) 0,2 (200) 

13  Общеобразовательные 
школы:  

с душевыми при гимнасти-
ческих залах и столовыми, 
работающими на полуфаб-
рикатах 

 
 

Один уча-
щийся  

и один пре-
подаватель 

в смену 

 

 
10 

 

 
3 

 

 
11,5 

 

 
3,5 

 

 
3,1 

 

 
1,0 

 

 
0,14 (100) 

 

 
0,1 (60) 

то же с продленным днем То же 12 3,4 14 4 3,1 1,0 0,14 (100) 0,1 (60) 
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Продолжение таблицы А.2  

Водопотребители 
Расход воды  

в сутки среднего  
водопотребления, л/сут 

Расход воды в сутки 
наибольшего  

водопотребления, л/сут 

Расход воды в час  
наибольшего  

водопотребления, л/ч 

Расход воды санитарно-
техническим прибором, 

л/с (л/ч) 

групповые единичные 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе 
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(холодной  
и горячей) 

холодной  
или  

горячей 

14  Профессионально-техниче-
ские учебные заведения с ду-
шевыми при гимнастических 
залах и столовыми, работаю-
щими на полуфабрикатах 

Один уча-
щийся  

и один пре-
подаватель 

в смену 

20 8 23 9 3,5 1,4 0,14 (100) 0,1 (60) 

15  Школы-интернаты с поме-
щениями: 

         

учебными (с душевыми при 
гимнастических залах) 

Один уча-
щийся  

и один пре-
подаватель 

в смену 

9 2,7 10,5 3,2 3,1 1,0 0,14 (100) 0,1 (60) 

спальными  Одно место 70 30 70 30 9,0 6,0 0,14 (100) 0,1 (60) 

16  Научно-исследовательские 
институты и лаборатории: 

         

химического профиля Один рабо-
тающий 

460 60 570 80 55,6 8,0 0,2 (300) 0,2 (200) 

биологического профиля То же 310 55 370 75 32,0 8,2 0,2 (300) 0,2 (200) 
физического профиля “ 125 15 155 20 12,9 1,7 0,2 (300) 0,2 (200) 
естественных наук “ 12 5 16 7 3,5 1,7 0,14 (80) 0,1 (60) 

17  Аптеки:          
торговый зал и подсобные 
помещения 

Один рабо-
тающий 

12 5 16 7 4,0 2,0 0,14 (60) 0,1 (40) 

лаборатория приготовления 
лекарств 

То же 310 55 370 75 32,0 8,2 0,2 (300) 0,2 (200) 
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Продолжение таблицы А.2  

Водопотребители 
Расход воды  

в сутки среднего  
водопотребления, л/сут 

Расход воды в сутки 
наибольшего  

водопотребления, л/сут 

Расход воды в час  
наибольшего  

водопотребления, л/ч 

Расход воды санитарно-
техническим прибором, 

л/с (л/ч) 

групповые единичные 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе 
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(холодной  
и горячей) 

холодной  
или  

горячей 

18  Предприятия общественного 
питания: 

         

для реализации пищи:          
а) потребляемой на 
месте 

Одно услов-
ное блюдо 

12 4 12 4 12,0 4,0 0,3 (300) 0,2 (200) 

б) продаваемой на вы-
нос 

То же 10 3 10 3 10,0 3,0 0,3 (300) 0,2 (200) 

выпускающие полуфабри-
каты: 

         

а) мясные 1 т — — 6700 3100 — — 0,3 (300) 0,2 (200) 
б) рыбные То же — — 6400 700 — — 0,3 (300) 0,2 (200) 
в) овощные “ — — 4400 800 — — 0,3 (300) 0,2 (200) 
г) кулинарные “ — — 7700 1200 — — 0,3 (300) 0,2 (200) 

19  Магазины:          
продовольственные Один рабо-

тающий  
в смену 

(20 м2 тор-
гового зала) 

250 65 250 65 37,0 9,6 0,3 (300) 0,2 (200) 

промтоварные Один рабо-
тающий  
в смену 

12 5 16 7 4,0 2,0 0,14 (80) 0,1 (60) 

20  Парикмахерские Одно рабо-
чее место  
в смену 

56 33 60 35 9,0 4,7 0,14 (60) 0,1 (40) 

21  Кинотеатры Одно место 4 1,5 4 1,5 0,5 0,2 0,14 (80) 0,1 (50) 

22  Клубы Одно место 8,6 2,6 10 3 0,9 0,4 0,14 (80) 0,1 (50) 
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Продолжение таблицы А.2  

Водопотребители 
Расход воды  

в сутки среднего  
водопотребления, л/сут 

Расход воды в сутки 
наибольшего  

водопотребления, л/сут 

Расход воды в час  
наибольшего  

водопотребления, л/ч 

Расход воды санитарно-
техническим прибором, 

л/с (л/ч) 

групповые единичные 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе 
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(холодной  
и горячей) 

холодной  
или  

горячей 

23  Театры:          
для зрителей Одно место 10 5 10 5 0,9 0,3 0,14 (60) 0,1 (40) 
для артистов Один артист 40 25 40 25 3,4 2,2 0,14 (80) 0,1 (50) 

24  Стадионы и спортзалы:          
для зрителей Одно место 3 1 3 1 0,3 0,1 0,14 (60) 0,1 (40) 
для физкультурников (с уче-
том приема душа) 

Один физ-
культурник 

50 30 50 30 4,5 2,5 0,2 (80) 0,14 (50) 

для спортсменов (с учетом 
приема душа) 

Один 
спортсмен 

100 60 100 60 9,0 5,0 0,2 (80) 0,14 (50) 

25  Плавательные бассейны:          
пополнение бассейна % вмести-

мости бас-
сейна в сутки 

10 — — — — — — — 

для зрителей Одно место 3 1 3 1 0,3 0,1 0,14 (60) 0,1 (40) 
для спортсменов (с учетом 
приема душа) 

Один 
спортсмен 
(один физ-
культурник) 

100 60 100 60 9,0 5,0 0,2 (80) 0,14 (50) 

26  Бани:          
для мытья с тазами на ска-
мьях и ополаскиванием в 
душе 

Один посе-
титель 

— — 180 120 180,0 120,0 0,4 (180) 0,4 (120) 

то же, с приемом оздорови-
тельных процедур и ополас-
киванием в душе: 

То же — — 290 190 290,0 190,0 0,4 (290) 0,4 (190) 

а) душевая кабина “ — — 360 240 360,0 240,0 0,2 (360) 0,14 (240) 
б) ванная кабина “ — — 540 360 540,0 360,0 0,3 (540) 0,2 (360) 

Официальное электронное издание приобретено УП "Водные системы индустриального парка"
12097-3, 24.06.2020 16:36:42



 

 

С
Н

 4.01.03-2019 
  

32 
 

Продолжение таблицы А.2  

Водопотребители 
Расход воды  

в сутки среднего  
водопотребления, л/сут 

Расход воды в сутки 
наибольшего  

водопотребления, л/сут 

Расход воды в час  
наибольшего  

водопотребления, л/ч 

Расход воды санитарно-
техническим прибором, 

л/с (л/ч) 

групповые единичные 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе 
горячей) 

горячей 
общий  

(в том числе  
горячей) 

горячей 
общий  

(холодной  
и горячей) 

холодной  
или  

горячей 

27  Душевые в бытовых поме-
щениях:  

         

промышленных предприятий Одна душе-
вая сетка  
в смену 

— — 500 230 500,0 230,0 0,2 (500) 0,14 (230) 

административных зданий То же — — 230 140 230,0 140,0 0,2 (230) 0,14 (140) 

28  Цехи с тепловыделениями 
св. 84 кДж на 1 м3/ч 

Один рабо-
тающий  
в смену 

— — 45 24 14,1 8,4 0,14 (60) 0,1 (40) 

29  Остальные цехи Один рабо-
тающий  
в смену 

— — 25 11 9,4 4,4 0,14 (60) 0,1 (40) 

30  Расход воды на поливку:          
травяного покрова 1 м2 3 — 3 — — — — — 
футбольного поля То же 0,5 — 0,5 — — — — — 
остальных спортивных соору-
жений 

“ 1,5 — 1,5 — — — — — 

усовершенствованных покры-
тий, тротуаров, площадей, 
заводских проездов 

“ 0,4–0,5 — 0,4–0,5 — — — — — 

зеленых насаждений, газо-
нов и цветников 

“ 3–6 — 3–6 — — — — — 

31  Расход воды на заливку по-
верхности катка 

1 м2 0,5 — 0,5 — — — — — 

 

Официальное электронное издание приобретено УП "Водные системы индустриального парка"
12097-3, 24.06.2020 16:36:42



 

 

С
Н

 4.01.03-2019   

33 
 

Окончание таблицы А.2  

Примечания 
1  Показатели расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми 
для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.). 
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных 
и на приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, са-
наториев и поликлиник, необходимо учитывать дополнительно. 
Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых в настоящем приложении установлены показатели водопотребления, включаю-
щие расход воды на указанные нужды.  
2  Показатели расхода воды в сутки среднего водопотребления приведены для определения расчетных объемов водопотребления, в том числе для выпол-
нения технико-экономических сравнений вариантов. 
Показатели расхода воды в час наибольшего водопотребления следует использовать в качестве исходных данных для гидравлического расчета систем 
внутреннего водоснабжения зданий. 
Для гидравлических расчетов систем внутреннего водоснабжения жилых зданий следует принимать заселенность квартир на основании статистических дан-
ных, а при их отсутствии — три человека на одну квартиру. 
3  Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с отраслевыми нормами технологиче-
ского проектирования. 
4  Для водопотребителей зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, показатели расхода воды следует принимать в соответствии 
с настоящим приложением для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
5  При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями показатель расхода горячей воды на 
стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %. 
6  При оборудовании зданий или сооружений смывными кранами вместо смывных бачков следует принимать расход воды санитарно-техническим прибором, 
равный 1,4 л/с. 
7  Для предприятий общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т. п.), показатели расхода воды следует 
принимать как разницу между показателями, установленными для предприятий, приготавливающих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих ее 
на вынос. Показатели расхода воды на 1 т продукции определяются технологической частью проекта. При использовании на предприятии общественного пита-
ния полуфабрикатов и продуктов высокой степени готовности показатели расхода воды следует принимать с коэффициентом 0,5 по отношению к указанным 
в пункте 18, перечисления а), настоящей таблицы. 
8  Показатели расхода воды на поливку установлены из расчета одной поливки. Количество поливок в сутки — одна. 
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